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1 Benutzerhinweise

Diese Technische Beschreibung erméglicht den sicheren und
effizienten Umgang mit dem Touch-Bedienteil BT 800/801.
Das Dokument ist Bestandteil des Systems und muss in
unmittelbarer Nahe des Systems jederzeit zuganglich aufbe-
wahrt werden. Grundvoraussetzung flr sicheres Arbeiten ist
die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und
Handlungsanweisungen.

Abbildungen dienen dem grundsatzlichen Verstandnis und
konnen von der tatsachlichen Ausfiihrung abweichen.

1.1 Zielgruppe

Diese Technische Beschreibung richtet sich an den fachkundigen
Errichter von Einbruchmeldeanlagen. Der Errichter sollte eine
Ausbildung im Bereich Elektrotechnik oder Telekommunikation
abgeschlossen haben.

Zudem empfiehlt TELENOT eine Produkt- bzw. Systemschulung.

TELENOT bietet den Produkt-Kurs P-400 an, in welchem neben
der complex 200H/400H auch das BT 800 behandelt wird.

1.2 Inhalt

Die Technische Beschreibung umfasst detaillierte Erklarungen
zu Projektierung, Montage, Installation, Parametrierung, Bedie-
nung, Wartung und zum Service des Gerats.
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1.3 BestimmungsgemafRe Verwendung

Das Gerat ist ausschlieflich fiir die hier beschriebene Verwen-
dung konzipiert und konstruiert.

Das Touch-Bedienteil BT 800/801 dient zur Bedienung der
Einbruchmelderzentrale complex 200H/400H. Es eignet sich
zur auf-Putz- (aP-Version) und zur unter-Putz-Wandmontage
(uP-Version), wobei durch die umschaltbare Orientierung der
Darstellung eine Montage im Hoch- oder Querformat moglich
ist.

Jede lber die bestimmungsgemafe Verwendung hinausge-
hende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.
Anspruche jeglicher Art wegen Schaden aufgrund von Fehlge-
brauch sind ausgeschlossen.

1.4 Haftungsbeschrankung

Alle technischen Angaben dieser Beschreibung wurden von
TELENOT mit groRter Sorgfalt erarbeitet. Trotzdem sind Fehler
nicht ganz auszuschlieRen. Wir weisen darauf hin, dass wir we-
der eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung fur
Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurlickgehen, libernehmen.

Durch Weiterentwicklung kénnen Konstruktion und Schaltung
Ihres Gerates von den in dieser Beschreibung enthaltenen An-
gaben abweichen. Fur die Mitteilung eventueller Fehler sind wir
Ihnen dankbar.
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Wir weisen darauf hin, dass die in der Beschreibung verwende-
ten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der
jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder
patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Der Hersteller libernimmt keine Haftung fiir Schaden auf Grund:

Nichtbeachtung der Technischen Beschreibung
Nicht bestimmungsgemafer Verwendung
Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
Eigenmachtiger Umbauten

Technischer Veranderungen

Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

1.5 Allgemeine Verkaufsbedingungen

Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen finden Sie auf der
TELENOT-Homepage unter www.telenot.com

1.6 Riicksenden fehlerhafter Gerite

Wahlen Sie eine stabile Verpackung (mdoglichst die Originalver-
packung), gegebenenfalls eine Schutzverpackung und einen
Versandkarton, um Schaden beim Transport zu vermeiden. Be-
achten Sie das Gewicht von Gehause, Platine usw. und sichern
Sie den Verpackungsinhalt gegen Verrutschen. Beachten Sie
auch den ESD-Schutz. Legen Sie dem Gerat eine Fehlerbeschrei-
bung bei. Verwenden Sie dazu den mitgelieferten Vordruck
"Fehlerbericht zur Instandsetzung".
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1.7 Produktidentifizierung

Fir Anfragen, Reklamationen oder Parametrierung mussen wir
lhr Gerat identifizieren.

Hierzu benotigen wir folgende Angaben: Gerate-Typ, Artikel-
nummer oder Set-Artikelnummer, Softwarestand.

Der Geratetyp, inklusive Artikelnummer oder Set-Artikelnum-
mer, steht auf der Verpackung oder auf dem Gehduse oder auf
der Komponente.

Bei der Artikelkennzeichnung wird zwischen Einzelartikel und
Set unterschieden.
Einzelartikel:
Der Einzelartikel ist mit einer Artikelnummer gekennzeichnet.
Aufbau der Artikelnummer:
B Stelle 1-9: Verkaufs-Artikelnummer (zur Identifikation
im Online-Shop bzw. Katalog)
m Stelle 10: Kennziffer 0 = Gerat ohne Seriennummer, 2 =
Gerat mit Seriennummer
B Stelle 11 - 15: Seriennummer (ermdglicht die Identifizie-
rung jedes einzelnen Gerates)

Set:
Das Set ist mit einer Set-Artikelnummer gekennzeichnet. Die
einzelnen Bestandteile des Sets besitzen eine Artikelnummer.
m  Stelle 1-9: Verkaufs-Artikelnummer (zur Identifikation
im Online-Shop bzw. Katalog)
m Stelle 10: Kennziffer 3 = Kennziffer fur Set
m  Stelle 11 - 15: wird mit Nullen aufgefullt
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Der Softwarestand steht auf der Platine und auf der
Verpackung.

Beispiel fiir Artikelnummer auf der Platine

100072645206339

Die Artikelnummer
besteht aus: 100072645 ‘ 2 ‘ 06339

Verkaufs-Artikelnummer

Kennziffer 2
Seriennummer

Beispiel fiir Softwarestand auf der Platine

Komponente | I35
Softwarestand ~ =—— 07.29
Datumscode = 17NB

Beispiel fiir Set-Verpackungskennzeichnung

Die Set-Artikelnummer besteht aus:

Verkaufs-Artikelnummer

(Stellen 1—9) 100072650300000
. Platine comXline 3516-1

Geratetyp —_—

Kennziffer 3

T

der Platine m. Kennziffer 2 mac-Adresse:00-18-€0-0c-18-C3

MAC-Adresse fiir
IP-Komponenten

Beispiel fiir Softwarestand auf der Verpackung

Softwarestand Softw 07.26
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1.8 Hersteller

TELENOT ELECTRONIC GMBH
WiesentalstraRe 42

73434 Aalen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 7361 946-0

Fax +49 7361 946-440

E-Mail: info@telenot.de
Internet: http://www.telenot.de
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1.9

Symbolerkldrung

Sicherheits- und Warnhinweise sind durch Symbole gekenn-
zeichnet. Das Symbol wird von einem Signalwort begleitet,
welches das Ausmaf3 der Gefahrdung ausdriickt.

Um Unfalle, Personen- und Sachschaden zu vermeiden, miissen
Sie die Hinweise beachten!

A

A
A
/N

GEFAHR!

... weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation
hin, die zum Tod oder zu schwersten Verletzungen fih-
ren kann, wenn sie nicht gemieden wird

WARNUNG!

..weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation
hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren
kann, wenn sich nicht gemieden wird

VORSICHT!

... weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation
hin, die zu geringfligigen oder leichten Verletzungen
flhren kann, wenn sie nicht gemieden wird

ACHTUNG!

... weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation
hin, die zu Sachschaden fiihren kann, wenn sie nicht
gemieden wird

HOCHSPANNUNG LEBENSGEFAHR!

Kontakt mit Bauteilen, die mit diesem Symbol gekenn-
zeichnet sind, kann zum Tod oder schwersten Verletzun-
gen flhren.

i 3 @
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Hinweis, Gebot

Tipps und Empfehlungen fir einen stérungsfreien
Betrieb

Kennzeichnung flir elektrostatisch gefahrdete Baugrup-
pen bzw. Bauteile - ESD

Entsorgungshinweis

Wichtig fur VdS-gemalRe Verwendung
Y25 Keine VdS-gemalie Verwendung
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3  Sicherheitshinweise

Die Technische Beschreibung gibt wichtige Hinweise zum
Umgang mit dem Gerat. Voraussetzung flir sicheres Arbeiten
ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und
Handlungsanweisungen.

3.1 Verantwortung des Errichters

Die Gerate werden durch einen Errichterbetrieb installiert.
Der Errichter unterliegt den gesetzlichen Pflichten zur
Arbeitssicherheit.

Der Errichter muss:
B sich Uber die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
informieren und in einer Gefahrdungsbeurteilung zu-
satzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen

Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Gerdtes ergeben.

Die Arbeitsschutzbestimmungen muss der Errichter
als Betriebsanweisungen flr den Betrieb des Gerates
umsetzen.

B dafir sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit der Instal-
lation des Gerdtes beschaftigt sind, die Technische
Beschreibung gelesen und verstanden haben.

B seine Mitarbeiter in regelmaRigen Abstanden schulen
und uber die Gefahren informieren.

B den Betreiber Giber mogliche Gefahren unterrichten und
ihn auf dessen Verantwortungsbereich aufmerksam
machen.
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3.2 Verantwortung des Betreibers

Auch der Betreiber muss entsprechende Sicherheitshinweise
beachten. Wird das Gerat im gewerblichen Bereich eingesetzt,
unterliegt es den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.
Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Technischen Beschrei-
bung gelten die fiir den Einsatzbereich des Gerates gliltigen
Sicherheits-, Unfallverhiitungs- und Umweltschutzvorschriften.
Der Betreiber muss:

B wahrend der gesamten Einsatzzeit des Gerates priifen,
ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem
aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen und diese,
falls erforderlich, anpassen.

B die Zustandigkeiten fur Installation, Bedienung, War-
tung und Reinigung eindeutig regeln und festlegen

B dafir sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit dem Gerat
umgehen, die Bedienungsanleitung gelesen und ver-
standen haben. Darlber hinaus muss er das Personal in
regelmaligen Abstanden schulen und tiber die Gefah-
ren informieren.

B den technisch einwandfreien Zustand des Gerates ge-
wahrleisten und bei technischen Mangeln den Errichter
verstandigen.

3.3 Besondere Gefahren

Beachten Sie die hier aufgeflihrten Sicherheitshinweise und die
Warnhinweise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung, um
Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefahrliche Situationen
zu vermeiden.
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3.3.1

A

3.4
3.4.1

Elektrostatische Aufladung
ACHTUNG!

Gefahr der Geratebeschadigung durch elektrostatische
Aufladung

Entladen Sie sich durch Beriihren von geerdeten Metall-
teilen, um Schaden an Halbleitern durch elektrostati-
sche Entladungen (ESD) zu vermeiden.

Transport, Verpackung und Lagerung
Sicherheitshinweise fiir den Transport
ACHTUNG!

Bei unsachgeméaRem Transport kénnen Sachschaden in
erheblicher Hohe entstehen.

Beim Abladen der Packstiicke, bei Anlieferung sowie bei
innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und
die Symbole auf der Verpackung beachten
Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen

Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverziiglich auf Vollstandigkeit
und Transportschaden priifen

Bei auBerlich erkennbaren Transportschaden Lieferung
nicht oder nur unter Vorbehalt annehmen. Reklamation
einleiten

1
I, TELENOT

I B Technik fiir Sicherheit

3.4.2 Umgang mit Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und kdnnen
in vielen Fallen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und
wiederverwendet werden.

B Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen

B Die ortlich geltenden Entsorgungsvorschriften beach-
ten. Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsor-
gung beauftragen

GEFAHR!

A

Erstickungs- und Verletzungsgefahr fiir Kinder durch
Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten

3.4.3 Lagerung Packstiicke

Packstlicke unter folgenden Bedingungen lagern:

®  Nichtim Freien aufbewahren
Trocken und staubfrei lagern
Keinen aggressiven Medien aussetzen
Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen
Mechanische Erschutterungen vermeiden
Lagertemperatur (siehe Technische Daten)
Relative Luftfeuchtigkeit max. 60 %
Bei Lagerung langer als 3 Monate regelmafig den
allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung
kontrollieren. Falls erforderlich, Verpackung auffrischen
oder erneuern.
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4 Lieferumfang

4.1 Lieferumfang BT 800 aP
m BT 800 aP mit Frontrahmen
®m  Technische Beschreibung

4.2 Lieferumfang BT 801 uP
B BT 801 uP mit Frontrahmen

B Anschlussplatine mit Flachbandleitung und Befesti-
gungsschrauben (M3 x 6)

B Beipack mit 2 x Zylinderschraube M 3 x 6 mm, 2 x Siche-
rungsscheibe, 2 x Zylinderschraube M 4 x 40, StoBel fiir
Sabotagekontakt, Randelschraube

B Technische Beschreibung
4.3 Llieferumfang UG 801 EP/HW
B Unterputzgehause

B Technische Beschreibung
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5 Systemiibersicht

Das Touch-Bedienteil BT 800/801 ist ein Bedienteil zum An-
schluss an die EMZ complex 200H/400H.

com2BUS

Touch-Bedien-
teil BT 800/801

i reLeNoT
T
@

complex 200H/400H

Einbindung des Touch-Bedienteil BT 800/801 in ein
Einbruchmeldesystem

11
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6 Funktionsiibersicht

Das Touch-Bedienteil BT 800/801 ist ein Bedienteil, welches
Uber den com2BUS an die EMZ complex 200H/400H ange-
schlossen wird. Das Touch-Bedienteil BT 800/801 besitzt ein
beleuchtetes 7“ TFT-Farbdisplay mit Touch-Bedienung, sowie 4
verschiedenfarbige LEDs zur Anzeige der Betriebszustande. Der
eingebaute Lautsprecher dient zur akustischen Riickmeldung
von Bedienvorgangen und Alarmen.

Das Grafik-User-Interface (GUI) des Touch-Bedienteil BT 800/801
beinhaltet die komplette Funktionalitat des BT 440, d.h. es
werden Uber das Display ein LCD-Bedienteil (Bildschirmseite 2)
und je nach Parametrierung bis zu 2 Anzeigeteile (Bildschirmsei-
te 3/ 4) dargestellt, welche Uber die Touch-Oberflache bedient
werden kdnnen. Zudem gibt es eine Ubersichtsanzeige (Bild-
schirmseite 1), bei der jedoch keine Bedienung moglich ist.

1
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Extern scharf
bereit

Unscharf

Bildschirmseite 2: LCD-BT
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‘ MB1 (Sabotage) . Meldebereich 9

Meldebereich 8 Meldebereich 16

Bildschirmseite 3 / 4: Anzeigeteil (z.B. AT 1)
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Mo 20.01.14
12:19

(@ Ubersicht Bildschirmseite 2
(2 Ubersicht Bildschirmseite 3

(3 Ubersicht Bildschirmseite 4

Bildschirmseite 1: Ubersichtsanzeige (keine Bedienung maglich)
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7 Geratemerkmale
7.1 Geratevarianten

Das Touch-Bedienteil BT 800 aP ist zur Aufputz-Wandmontage
vorgesehen.

Das Touch-Bedienteil BT 801 uP ist zur Unterputz-Wandmonta-
ge vorgesehen.

7.2 Geratemerkmale

Gemeinsame Geratemerkmale fiir das Touch-Bedien-
teil BT 800/801

®  Meldungen und Standorte in Klartextdarstellung (aus
EMZ)

B Funktionen wie z.B. Scharf-/Unscharfschaltung, Alarm-
riicksetzung, Eingabe von Steuerbefehlen zur Sperrung
von Meldebereichen direkt tiber Buttons

B 4 LED zur Sammelanzeige der Betriebszustande

m  7“TFT-Farbdisplay mit einer Auflésung von 800 x 480
Pixeln und LED-Beleuchtung

B kapazitive Touch-Oberflache

®m  Orientierung der Darstellung (Hoch- / Querformat)
umschaltbar

B Menlsprache umschaltbar
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B eingebauter Lautsprecher zur akustischen Riickmeldung
von Bedienvorgangen und Alarmen

B optionaler Design-Rahmen
B komplette Parametrierung in der EMZ

B einfache Installation durch Anschlussplatine im Gehau-
seunterteil mit 4 Federkraftklemmen zum Anschluss an
den com2BUS

B abgesetzte Montage liber com2BUS bis zu 1000 m

B Sabotageliberwachung durch Offnungs- und Abhebe-
kontakt

USB-Anschluss fur Firmware-Updates
Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse Il
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Stromaufnahme in Ruhe ca. 20 mA (bei 13,65 V)
zzgl. 5 mA je LED

m Stromaufnahme in Betrieb (max. Helligkeit) ca. 270 mA
(bei 13,65 V)

B Versorgungsspannung 12V DC tiber com2BUS
BT 800 aP

m  Abmessungen (BxHxT) 205x144x35 mm
BT 801 uP

B Abmessungen (BxHxT) 234x173x35 mm
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8 Projektierung
8.1 Einsatzgebiete und Anwendbarkeit

Das Touch-Bedienteil BT 800/801 kann nur im Innenbereich
eingesetzt werden. Die maximale Kabellange zur EMZ complex
200H/400H betragt 1000 m. Das Touch-Bedienteil BT 800/801
dient zur Anzeige der unterschiedlichen Betriebszustande und
Meldungen, sowie zur Bedienung der complex 200H/400H.
8.1.1 Anzeige

Das Touch-Bedienteil BT 800/801 gliedert sich in zwei
Anzeigebereiche:

4 LEDs am Gehduse zur Anzeige der Betriebszustdnde

m Betrieb

B Sammelanzeige Alarm

B Sammelanzeige Stérung

B entspricht der freiparametrierbaren LED 4 (blau)
TFT-Bildschirm

®  Datum / Uhrzeit (im Ruhezustand)

m  Scharfungszustande (unscharf / intern scharf / extern
scharf) aller Sicherungsbereiche (complex 200H: max. 1
SB, complex 400H: max. 8 SB)

1
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B Meldebereichszustande (offen, Alarm, gesperrt) von
max. 32 Meldebereichen (Bildschirmseite 3: 16 MB,
Bildschirmseite 4: 16 MB)

B 4 parametrierbare Anzeigen (z.B. extern scharf bereit,
unscharf, Einschaltverzégerung, Alarmverzogerung,
Stoérungen usw.) mit frei parametrierbarem Text

B 3lcons zur Anzeige von Sammel-Alarm (Glocke), Sam-
mel-Stérung (Achtung-Zeichen) und Gehtest (laufendes
Méannchen)

B Anzeige aller ausgelosten Meldepunkte im Klartext (2
Ebenen a 32 Zeichen)

B Anzeige des Betreibermens (z. B. Gehtest, MB sperren,
Notscharfung usw.)

® Anzeige des Errichterments (z. B. Riicksetzen, comlock
lernen, Einmannrevision, Signalgebertest usw.)

B Anzeige des Ereignisspeichers (2 Ebenen a 32 Zeichen)
8.1.2

Am Touch-Bedienteil BT 800/801 kdnnen Sie folgende Bedien-
vorgange durchfiihren:

Bedienung

®m intern scharf/unscharf schalten aller Sicherungsberei-
che (complex 200H: max. 1 SB, complex 400H: max.
8 SB)

15
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B Extern Scharf / Unscharf schalten aller Sicherungsbe-
@ reiche (complex 200H: max. 1 SB, complex 400H: max.
8 SB)

m  Sperren / freigeben aller Meldebereiche (max. 128)

B Frei parametrierbare Taste zur Auslésung von z.B. Uber-
fall, Schaltfunktionen usw.

m  Alarme riicksetzen

8.2 Montagemoglichkeiten

. S . . Touch-Bedienteil BT 800/801 mit Orientierung Querformat
Aufgrund der einstellbaren Orientierung konnen Sie das Touch- / 8

Bedienteil BT 800/801 im Hoch- und Querformat montieren. Zum Unterputzeinbau stehen lhnen zwei unterschiedliche
Unterputzgehause (siehe Zubehor) zur Verfiigung

o o)) o

Touch-Bedienteil BT 800/801 mit Orientierung Hochformat



Geratemerkmale

8.3  Zubehor
BT 800 aP

B Design-Rahmen DR 800 aP (siehe Zubehor / Design-
Rahmen DR 800 aP)

B Mit diesem Design-Rahmen lasst sich das Bedienteil
BT 800 aP an die jeweilige Raumgestaltung (Innenarchi-
tektur) anpassen.

BT 801 uP

B Design-Rahmen DR 801 uP (siehe Zubehor / Design-
Rahmen DR 801 uP)

B Mit diesen Design-Rahmen ldsst sich das Bedienteil
BT 801 uP an die jeweilige Raumgestaltung (Innenarchi-
tektur) anpassen.

B Unterputzgehduse fiir Einputzmontage UG 801 EP (sie-
he Zubehor / Unterputzgehause UG 801 EP)
B Unterputzgehause fiir Hohlwandmontage UG 801 HW

(siehe Zubehor / Unterputzgehause UG 801 HW)

TELENOT

Technik fiir Sicherheit
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Mechanischer Aufbau

9  Mechanischer Aufbau

9.1 BT800aP

Das BT 800 aP besteht aus einem Gehauseoberteil (mit
TFT-Display inkl. Platine), einem Frontrahmen und einem
Gehauseunterteil (mit Anschlussplatine). Den Frontrahmen
konnen Sie auch gegen einen Design-Rahmen tauschen (siehe
Zubehor / Designrahmen DR 800 aP).

Mechanischer Aufbau BT 800 aP
@ Gehauseunterteil

) Gehauseoberteil
©) Frontrahmen
@

Anschlussplatine

1
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9.2 BT801uP

Das BT 801 uP besteht aus einem Gehause (mit TFT-Display inkl.
Platine) und einem Frontrahmen. Den Frontrahmen kénnen Sie
auch gegen einen Design-Rahmen tauschen (siehe Zubehér /
Designrahmen DR 801 uP). Die Anschlussplatine befindet sich
im Beipack, da sie in ein Unterputzgehduse montiert werden
muss. Fur die Unterputzmontage stehen zwei Unterputzge-
hause (Einputz- oder Hohlwandmontage) zur Verfugung (siehe
Zubehor / Unterputzgehduse UG 801 EP / Unterputzgehause
UG 801 HW)

Mechanischer Aufbau BT 801 uP

@ Unterputzgehause (nicht im Lieferumfang)
@ Gehduseoberteil inklusive Gehauseunterteil
® Frontrahmen
@

Anschlussplatine
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10 Montage

Die optimale Montagehohe des BT 800 liegt zwischen
1l 1,20 m und 1,70 m, da es mit einem kleinen Winkel von
oben am besten lesbar ist.

10.1 BT 800 aP
10.1.1 Offnen des Gehiuses BT 800 aP

~

BT 800: Ausklipsen des Frontrahmens

(1) Klipsen Sie die Unterseite des Frontrahmens aus, indem
Sie mit den Zeigefingern beider Hande unter den Front-
rahmen fassen und mit den Daumen auf den schwarzen
Displayrahmen drticken.

(2] Klipsen Sie die Oberseite des Frontrahmens auf dieselbe
Weise aus.

|
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BT 800: Abnehmen des Gehduseoberteils

Losen Sie die vier Kreuzschlitzschrauben (M3x10).

Heben Sie das Gehduseoberteil an und stecken Sie die
Flachbandleitung zwischen Gehduseoberteil und An-
schlussplatine (im Gehauseunterteil) aus.

Jetzt konnen sie das Gehauseoberteil komplett abneh-
men.

19



20

Mechanischer Aufbau

10.1.2 Montage des Gehduses BT 800 aP

V4 145 mm AN
A

e:
T
!

LI O I

74 mm

1545 mm AN
7
166 mm

ANANN

Montage Gehduseunterteil BT 800 aP

®

4 Bohrungen zur Wandbefestigung

@ Bohrung zur Realisierung der WandabreiRsicherung
® Bohrung zur 2 Punkt-Wandbefestigung
@

Aussparungen zur Kabeleinflihrung unter dem Gehause

I
I TELENOT

i B Technik fiir Sicherheit

® Vorstanzungen zur seitlichen Kabeleinfiihrung

® Einbaulage beachten:
Querformat -> LEDs rechts
Hochformat -> LEDs oben

Vorgehensweise

(1) Zeichnen Sie wahlweise die 4 Bohrungen (1) oder 2
Bohrungen (3) zur Wandbefestigung anhand MaRzeich-
nung an (Wasserwaage verwenden)

(2] Fur die Verwendung der integrierten WandabreiRsiche-

rung, zeichnen Sie die Bohrung (2) anhand Maf3zeich-
nungan

(3) Bohren Sie die Befestigungslocher: fiir Befestigung mit
Diibeln einen Bohrdurchmesser von 6 mm vorsehen

(4] Stecken Sie, wenn nétig, die Dibel (@ 6 mm/nicht im
Lieferumfang enthalten) in die Befestigungslocher

() Stecken Sie die Rundkopf-Schrauben ((4 x 50) mm/nicht
im Lieferumfang enthalten) durch das Gehduseunterteil
in die DUbel und ziehen Sie diese fest

(6] Stecken Sie die Flachbandleitung in die Anschluss-
platine und in die Elektronik im Gehauseoberteil ein

Montieren Sie das Gehauseoberteil und den Frontrah-
men erst nach der Inbetriebnahme, da fiir einige Punkte
des Einstellmentus der Sabotagekontakt des BT 800
offen sein muss.



Mechanischer Aufbau

Q Montieren Sie das Gehaduseoberteil (umgekehrte Rei-
henfolge wie ,Offnen des Gehauses BT 800 aP*)

(5] Kleben Sie auf alle 4 Befestigungsschrauben Siegelauf-
kleber (im Lieferumfang enthalten)

Montage Siegel BT 800 aP

(o) Klipsen Sie den Frontrahmen bzw. Design-Rahmen auf
das Gehauseoberteil

|
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10.2 BT 801 uP
10.2.1 Offnen des Gehiuses BT 801 uP

-

BT 801: Ausklipsen des Frontrahmens

(1) Klipsen Sie die Unterseite des Frontrahmens aus, indem
Sie mit den Zeigefingern beider Hande unter den Front-
rahmen fassen und mit den Daumen auf den schwarzen
Displayrahmen driicken.

() Klipsen Sie die Oberseite des Frontrahmens auf dieselbe
Weise aus.

21
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Losen Sie die zwei Kreuzschlitzschrauben (M3x40)

Heben Sie das Gehause inklusive Metallrahmen an und
stecken Sie die Flachbandleitung zwischen Gehause und
Anschlussplatine (im Unterputzgehause) aus

Jetzt kbnnen Sie das Gehause inklusive Metallrahmen
komplett abnehmen

Ein weiteres Zerlegen des Gehauses ist nicht notwendig,
da sich die Anschlussplatine im Unterputzgehduse be-
findet und die Flachbandleitung durch eine Aussparung
auf der Gehauseunterseite herausgeflhrt ist

Il
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10.2.2 Montage des Gehduses BT 801 uP

Zunachst missen Sie ein Unterputzgehause montieren:

Flr Einputzmontage: UG 801 EP (siehe Montage Unter-
putzgehduse UG 801 EP)

Flir Hohlwandmontage: UG 801 HW (siehe Montage
Unterputzgehduse UG 801 HW)

Anschlielend montieren Sie die Anschlussplatine mit-
tels den Kreuzschlitzschrauben (M3x6) in das Unter-
putzgehduse

BT 801 uP: Montage der Anschlussplatine

@
@
®
@

Kreuzschlitzschraube M3x6
Sicherungsscheibe

Anschlussplatine

Gewindebolzen (Unterputzgehduse)
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Stecken Sie die Flachbandleitung, die durch eine Aus-
sparung auf der Gehduseunterseite herausgefiihrt ist,
in den Stecker (ST1) der Anschlussplatine

Montieren Sie das Gehauseoberteil und den Frontrah-
men erst nach der Inbetriebnahme, da fiir einige Punkte
des Einstellmenis der Sabotagekontakt des BT 800
offen sein muss.

BT 801 uP: Montage des BT 801 ins Unterputzgehduse

®
@

StoRel Sabotagekontakt
Randelschraube

Stellen Sie die Randelschraube so ein, dass der Sabota-
gekontakt bei geschlossenem Gehduse sicher geschlos-
sen wird und bereits bei geringem Offnen des Gehauses
sicher gedffnet wird (siehe Funktionspriifung Deckel-
kontakt).

Befestigen Sie das BT 801 uP im Unterputzgehduse
mittels der zwei Kreuzschlitzschrauben (M 4x40) und
Kafigmuttern

1
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BT 801 uP: Montage des BT 801 uP

Kleben Sie auf beide Kreuzschlitzschrauben ein Siegel

(im Lieferumfang enthalten) auf

Entfernen Sie die Schutzfolie der sechs Klebepads, bevor
Sie den Frontrahmen bzw. Design-Rahmen auf das
Gehauseoberteil klipsen.

Falls der Frontrahmen bereits aufgeklebt wurde und
durch einen Design-Rahmen ersetzt werden soll, kleben
Sie die mitgelieferten Klebepads direkt auf die vorhan-
denen Klebepads.

Klipsen Sie den Frontrahmen bzw. Design-Rahmen auf
das Gehauseoberteil

23
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Anschliisse und Schnittstellen

11 Anschliisse und Schnittstellen
11.1 Position

Position der Anschliisse des BT 800 aP

@ Anschlussplatine

Position der Anschliisse des BT 801 uP

@ Anschlussplatine

I
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11.2 Anschlussart

Die Anschliisse sind als Federkraftklemmen auf einer separaten
Anschlussplatine ausgefiihrt. Die Anschlussplatine wird mittels
einer Flachbandleitung (im Lieferumfang enthalten) mit der
Elektronik im Oberteil des BT 800 / 801 verbunden.

11.3 Anschlussbelegung

Flachbandleitung zum Oberteil
BT 800/801

L

LI

®

ST1

™ %: com2BUS

2 Neo | *$—— iter-
e ) apkommend und weiter
= fiihrend
I~

3 %g <———  GND-Spannungsversorgung
= > ankommend und weiter-

fiihrend

Schirm

+Ub-Spannungsversorgung
—»  ankommend und weiter-
fiihrend

Bul

b |[1]2]3]4

ﬁ

®

Anschlussbelegung Anschlussplatine
Touch-Bedienteil BT 800/801



Installation
Klemme | Funktion Technische Daten
Bul/1-4 | +Ub-Spannungs- |9V —32V DC/max.270 mA
versorgung bei 13,65V
Schirm Schirmanschluss | fur weiterfihrenden
com2BUS
Bu2/1-4 | GND-Spannungs-
versorgung
Bu3/1 Datenleitung A Elektronischer Ein- / Aus-
Bu3/2 Datenleitung B gang zur Ansteuerung Uber
com2BUS der EMZ
Bu3/3 Datenleitung A parallel zuBu3/1
Bu3/4 Datenleitung B parallelzuBu3/2

12 Installation
12.1 Kabeltyp

Fir die Verdrahtung des com2BUS missen paarweise verdrillte
und geschirmte Leitungen (z.B.I-Y (ST) Y ... x 2 x 0,6 bzw. I-Y (ST)
Y ..x 2 x0,8) verwendet werden. Die Anzahl und der Durch-
messer (0,6 mm oder 0,8 mm) der verwendeten Adern missen
in Abhdngigkeit der Stromaufnahme der angeschlossenen
Verbraucher und der Leitungslange ausgewahlt werden.

1
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12.2 Verlegung
12.2.1 Allgemein

Um induktive Einkopplungen zu vermeiden, diirfen Sie die
Anschlussleitungen der Gerate nicht parallel zu sonstigen Lei-
tungen verlegen. Legen Sie aufRerdem die Schirme der Leitungen
einseitig auf, z.B. an der Einbruchmelderzentrale (siehe Installa-
tion der Kabelschirmung).

= Wenn Sie die Verlegungsvorgaben nicht beachten, kon-
nen massive Stérungen und Falschalarme entstehen.
Beachten Sie auch die ortlich geltenden Richtlinien fir
Kabelverlegung und EMV-Schutz (z.B. DIN VDE 0100, VdS
2311, VdS 2025, EN 50065, EN 50081, EN 50174-1, ...)

,Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrich-
tung kann im Wohnbereich Stérungen verursachen. In
diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, ange-
messene MalRnahmen durchzufiihren.” 1)

Wenden Sie sich in diesem Fall an die Firma TELENQT.

1) DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2008-05
EN 55022:2006 + A1:2007

25
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12.2.2 Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung des Touch-Bedienteil BT 800/801
wird im Regelfall von der EMZ liber den com2BUS geliefert.

Bei Auslegung der Leiterquerschnitte in der Spannungsversor-
gung muss darauf geachtet werden, dass durch den maximalen
Spannungsabfall der Betriebsspannungsbereich des Gerates
nicht unterschritten wird und die maximale Strombelastbarkeit
der Leitung nicht tiberschritten wird.

Berechnungsbeispiel fiir den Leiterquerschnitt der Versorgungs-
leitung

Vorgabe:

Leitungslange L= 400 m => 2 * L = 800 m fiir Zuleitung und
Rickleitung,

maximale Stromaufnahme: | = 300 mA; Versorgungsspannung
Zentrale: UZ =13,65V;

Aderndurchmesser: 0,6 mm => Adernquerschnitt: 0,28 mm?

Max. Spannungsabfall:
UV=UZ-UBmin=13,65V-9V =465V

Leit iderstand: R Uy _ %65V 15,50
ertungswiderstand: L= I —300 mA— 'y
2+L 2%400m

Querschnitt: =0,9217 mm?

A R T15,5 Qr56—2
LFK 155 56T e

0,9217 mm?

Ad hl: ———— =329
ernanza 0,28 mm?
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Ergebnis:

Fir die Spannungsversorgung werden 8 Adern (4 Adern fur
+ UB; 4 Adern fiir GND) benétigt. Zusatzlich werden 2 Adern fir
die Datenleitungen (A/B) benétigt.
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Verdrahtung mitI-Y (ST) Y ...x2x 0,6

Leitungsldnge inm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Adernanzahl Spannungsver- | 2 4 6 8 10 10 12 14 16 18
sorgung

Adernanzahl Datenleitung | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(A/B)

Adernanzahl gesamt 4 6 8 10 12 12 14 16 18 20
Doppeladern 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10

Tabelle: Adernanzahl zum Anschluss eines Touch-Bedienteil BT 800/801 in Abhadngigkeit der Leitungslange (D=0,6 mm)
Verdrahtung mitI-Y (ST) Y..x2x 0,8

Leitungslange inm 100 200 300 400 500 600 700 800 9200 1000
Adernanzahl Spannungsver- | 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
sorgung

Adernanzahl Datenleitung | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(A/B)

Adernanzahl gesamt 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12
Doppeladern 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

Tabelle: Adernanzahl zum Anschluss eines Touch-Bedienteil BT 800/801 in Abhangigkeit der Leitungslange (D=0,8 mm)



28

Installation

12.23

Installation der Kabelschirmung

Bei der Verdrahtung sind folgende Punkte zu beriicksichtigen:

m verbinden Sie den Schirm der Zuleitung (EMZ zum Ver-

teiler) mit Erdpotenzial in der EMZ

hierzu realisieren Sie die Schirmung und die Zugentlas-
tung der Kabel wie in der Technischen Beschreibung der
complex 200H / 400H beschrieben

verbinden Sie den Schirm der Zuleitungen vom Verteiler
zu den Geraten einseitig am Verteiler mit Erdpotenzial.
Der Schirm darf nur am Gerat aufgelegt werden, wenn
der com2BUS zu weiteren Geraten gefiihrt wird

flihren Sie keine Signale (iber die Schirme

12.2.4 Zugentlastung

BT 800 aP

zur Zugentlastung sind an den Kabeleingangen des
Gehauseunterteils jeweils Kunststoffstege vorgesehen.
Sichern Sie nach der Installation und dem Anschluss die
Kabel mit Kabelbindern, indem Sie die Kabelbinder um
den Kabelmantel und den Kunststoffsteg festziehen

|
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(1)
| ellﬂilillll °

) Anschlusskabel

@ Kabelbinder

BT 801 uP

beim Unterputzgehduse UG 801 EP des BT 801 ist keine
Zugentlastung notwendig, da das Unterputzgehause
fest installiert ist

B beim Unterputzgehause UG 801 HW des BT 801 ist die
Zugentlastung wie beim BT 800 aP zu realisieren
12.3 Erdung
BT 800 aP

Das BT 800 im Kunststoffgehdause muss nicht geerdet werden.

BT 801 uP

Das Unterputzgehduse (UG 801 EP / HW) des BT 801 darf nicht
geerdet werden, um Storungen zu vermeiden.
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13 Anschaltplane
13.1 Anschaltplan BT 800/801

complex 200H/400H Touch-Bedienteil BT 800/801

i " i
! i ! i
! | ! - — om |
I i I Anschlussplatine S
I i ® a i
i ! i| ® sl SR
; com2BUS I ; [ =5 |
! 1 I U_3| [«
! i ! Schirm o 2 |
[ +12V , ! 8¢ i
i | Bul Bu2 Bu3 Ng=
. A . +Ub @ oco0a |
[ PTC-Si O [ — LT |1|62N|D3|4 BHBR SN
! 0,65 A ro | I ;
i o 2Vl ; ! 3
: I | 1] \ H I
! E |% GND I ! j ! i
! [ 1 ;I |
I | |A Loy I i
1% e i
! K10 | i
| D B ! 1 !
1 \.\ | 1 .
. T ) — 1
I RS 485 NN L (I I I I
] \ 1 !
i £ L ! i v v \AJ !
. I : e I
I ||I> i I weiterfihrender com2BUS i
! i ! i
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e ot o o o — — — — — o e o o o e e e . . . — — -l

Anschaltplan des BT 800/801 an die complex 200H/400H
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14 Parametrierung

14.1 Notwendige Hilfsmittel zur Parametrierung

Das Touch-Bedienteil BT 800/801 wird in der complex
200H/400H als LCD-Bedienteil parametriert. Aus diesem Grund
ist folgendes Zubehor notig:

B EMZ complex 200H/400H mit Firmware 21.xx oder
hoher

B Parametriersoftware compasX 19.6 oder hoher

B PCmit serieller Schnittstelle oder mit USB-seriell Adap-
ter

B compas-Parametrierkabel mit rundem DIN-Stecker

14.2 Meniistruktur compasX LCD-Bedienteile

Die Parametrierung des Touch-Bedienteil BT 800/801 finden Sie
in der compasX-Software unter
,Bedien-/Anzeigeteile — LCD-Bedienteile”
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complex 400 ¢ 400H
» - Planung

4 - Parametrigring

[» - D'okumentation

[+ - Spstemdaten

- MASTER

4 - Bedien/Anzeigeteile

4 - | CO-Bedienteile
----:.ﬂ.ilgemein:

- Bedienung

- Bedienfreigabe-Codes

-~ Sabo/FP-T aste

- Freiparam.-LED 2

- MB-LED-Anzeige

- Beschnftung offnen...

Menistruktur der LCD-Bedienteile

= Im Folgenden werden die flir das Touch-Bedien-
teil BT 800/801 wichtigen Parameter beschrieben.
Detaillierte Erklarungen zu jedem Parameter finden Sie
in der Hilfe der Parametriersoftware compasX.
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14.3 Parametertabellen LCD-Bedienteile

14.3.1 Aligemein

1
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Parametertabelle , Allgemein“ von

,LCD-Bedienteile”

Unter ,Summer* kann dieser entweder aktiviert oder
(wadhrend der parametrierbaren Nachtruhezeit) deakti-

Unter ,Leuchtdioden® kann die Funktion der 4 externen
Leuchtdioden des Touch-Bedienteil BT 800/801 parame-

Eine Dunkelsteuerung der externen LEDs ist nur bei ex-
tern scharf moglich. Das bedeutet die Funktion "dunkel
(leuchten wahrend Bedienung)" ist beim Touch-Bedien-
teil BT 800/801 nicht parametrierbar.

Unter ,Sprache® kann die Sprache des Errichter- und

2.4.1.1 Parametrierung / BedienfAnzeigeteile { LCD-Bedienteile { Allg
u] Ja | BT 400|Service-Bedient. | A alle Bereiche Z-Bereich Ja Ja keine Dunkelsteusrung | Deutsch
1] Ja [BT800|ToucnBT 800 | -[1] | | [ [ [ [ | Beicht | Ja [ Ja [dunkelbeiestem schart | Deutsch |
(1) (2] (3] (4] (5] (6] ()
(1) Wahlen Sie eine freie Adresse aus. Merken Sie sich die (6
Adresse, da diese bei Inbetriebnahme des BT 800 dort
eingestellt werden muss. viert werden.
(2] Wabhlen Sie als Bedienteiltyp das Touch-Bedien- (7]
teil BT 800/801 aus.
Unter ,Text (Standort) kdnnen Sie den Montageort des triert werden.
Touch-Bedienteil BT 800/801 eintragen.
(4] Unter ,Sicherungsbereich® konnen Sie die Siche-
rungsbereiche definieren, die mit dem Touch-Bedien-
teil BT 800/801 bedient werden sollen (A = alle).
(5 ) Unter ,com2BUS*“ Anschluss wahlen Sie den 2]

com2BUS-Anschluss, an welchem das Touch-Bedien-
teil BT 800/801 angeschlossen ist.

Achtung: wird das Touch-Bedienteil BT 800/801 an
einen anderen com2BUS-Anschluss angeschlossen, geht
es nicht in Betrieb. In diesem Fall muss es umverdrahtet
oder hier der entsprechende com2BUS-Anschluss para-
metriert werden.

Betreibermenis der EMZ parametriert werden. Die
angezeigten Texte (z.B. Meldergruppentexte) missen
jedoch in den entsprechenden Parametriertabellen (z.B.
Eingange) in der gewiinschten Sprache eingegeben
werden. Die Sprache der Einstellungsmeniis des Touch-
Bedienteil BT 800/801 muss separat im Bedienteil
eingestellt werden (siehe Einstellungen/Sprache).
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14.3.2 Bedienung

2.5.1.2 Parametrierung / BedienfAnzeigeteile / LCD-Bedienteile f Bedienung

| 0 |BT400] ServiceBedient ohne Code | Freigegeben Freigegeben Freigegeben unendlich 15 rin.
! 1 | BT 800 Touch-BT 800 mit Code  |Freigabe mit Code |Freigabe mit Code | Gespernt B0 sec. 15 min.
o 2] (3] (4]
Parametertabelle ,Bedienung“ von ,LCD-Bedienteile” Zusammenhang Bedienzeit - Energiesparmodus
(1) Unter ,Bedienung freigegeben® kénnen Sie wahlen, ob Hegkiﬁ
zur Bedienfreigabe (aulRer Scharf/Unscharf) eine Code-
eingabe notig ist @ os
(2] Unter ,Scharf/Unscharf-Tasten“ kénnen Sie wahlen,
ob die jeweilige Taste (unscharf, intern scharf, extern 305 we "
scharf) mit oder ohne Codeeingabe betatigt werden @ Bedienzeit aus compasx
kann oder komplett gesperrt ist
. s T Bedienzeit - Parametrierung in der compasX-Software
(3] Unter ,Bedienzeit” konnen Sie die Zeit einstellen, bevor @ ienzel lerung P W
das Display wieder dunkelgesteuert wird. Innerhalb der @ Helligkeit LCD - Parametrierung im BT 800-Einstellungs-
,Bedienzeit” konnen Sie die Helligkeit des Displays im menii (siehe "Inbetriebnahme/Einstellungen/Helligkeit
Energiesparmodus reduzieren (siehe Inbetriebnahme/ LCD")
Energiesparmodus) ® Zeit Energiesparmodus - Parametrierung im BT 800-Ein-
o Untter ,Sperrzeit nach Falscheingabe® kénnen Sie die stellupgsmenu (siehe "Inbetriebnahme/Einstellungen/
Zeit einstellen, fir welche das Bedienteil fiir weitere Ener.gles.parmodus ). ‘ .
Bedienvorginge gesperrt ist, falls fiinfmalig ein falscher ~ @ Helligkeit LCD Energiesparmodus - Parametrierung im

BT 800-Einstellungsmenii (siehe "Inbetriebnahme/Ein-

Code eingegeben wurde
stellungen/Energiesparmodus")
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14.3.3 Bedienfreigabe-Codes

|
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2.4.1.3 Parametrierung / BedienfAnzeigeteile / LCD-Bedienteile / Bedienfreigabe-Codes Bearbeiter-tenii...

1 993393 Erichter allen Bedienteilen |intern scharf |1 | | | | | | | | - Erichter-Ebens |1
o e e unscharf T [ | -
2 9993 |(Mame 3 allen Bedienleile B Fo N B Y - T Eedien-@ne E3 [ b
3 93 |Mame 2 allen Bedienteilen |- |- | | | | | | | | - BedienEbene E2 |1
4 9 [Mame1 allen Bedienteilen |- (- | | | | | | | | - Bedien-Ebene E1 |1

Parametertabelle ,Bedienfreigabe-Codes* von ,LCD-Bedienteile”

Unter ,Gesperrt“ konnen Sie den Bedienfreigabe-Code
sperren

Unter ,Codeziffern” kdnnen Sie einen Bedienfreigabe-
Code von 1 bis 6 Ziffern eingeben

Unter ,Text (Benutzername)“ kénnen Sie diesem Code
einen Text zuweisen, welcher bei Benutzung z.B. auch
im Ereignisspeicher eingetragen wird

Unter ,Freigegeben an“ kdnnen Sie einstellen, an
welchen Bedienteilen bzw. Bedienteilgruppen dieser
Bedienfreigabe-Code giiltig ist

Unter ,Freigabe von Tasten“ konnen die Tasten fiir
Intern-/Extern-Scharf und Unscharf freigegeben werden

Unter ,Sicherungsbereich“ kann die Bedienung der
Scharf/Unscharf-Tasten mit diesem Code fiir bestimmte
Sicherungsbereiche parametriert werden

Unter ,Bedienfreigabe bis einschlieRlich“ kann die
Bedien-Ebene (1-3, Errichter) eingestellt werden

Unter ,Anzeige-Bereiche” konnen Sie die Sicherungsbe-
reiche parametrieren, welche mit diesem Codes ange-
zeigt werden
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14.3.4 Sabo/FP-Taste

a BT 400 |Semvice-Bedient. [« e kein MB Gespermt [

1 BT 800 |TouchBT 200 AT 1: Sabotage [VdS Kl C) 1 MB 1 [Sabotage] Freigegeben Schaltfunktion auslozen 1 Schaltfunkt 1

Parametertabelle ,,Sabo/FP-Taste® von ,LCD-Bedienteile”

(1) Unter ,Sabotage” konnen Sie den Alarmierungstyp und
den entsprechenden Meldebereich fiir die Sabotage des
Bedienteils parametrieren

(2] Unter ,Frei parametrierbare Taste/langer Tastendruck”
konnen Sie der frei parametrierbaren Taste einen Alar-
mierungstyp bzw. eine Steuerfunktion zuordnen
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14.3.5 Freiparametrierbare LEDs

Mo 20.01.14 g

AR

Extern scharf
bereit

. Intern scharf
Pl i Freiparametrierbare
LEDs des Touch-Be-
dienteil BT 800/801

1
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2.5.1.5 Parametrierung / Bedien/Anzeigeteile { LCD-Bedienteile / Freiparam.-LEDs

Unter ,,Funktion“ kénnen Sie den freiparametrierbaren
LEDs eine Funktion, und wenn fir diese Funktion notig,
passende Sicherungsbereiche, zuordnen

Service-Bedient. 1 ext, scharf beret ohne Riegel griin leuchtet
2 int. zcharf bereit ohne Riegel ariin leuchtet
] intern schaif gelb leuchtet
4 Meldebereich [Zustand) 1 MEB 1 [Sabotage) ok leuchtet
1 | BT 800(Touch-BT 800 1 |Estern scharf |bereit ext. scharf beret ohne Riegel ariin leuchtet .
2 |Unscharf unscharf griin leuchtet Parameterta be”e "Frel pa_
3 |Intem schar intern scharf gelb leuchtet ra metrierba re LE DS“ von
4 |Garage offen Meldebereich [Zustand) 12 Garage ot leuchtet LCD_Bed ientei |e“
o (2] e
(1) Unter ,Text / Verwendung “ parametrieren Sie den Text (3] Unter ,Farbe” und , Aktivierung® kénnen Sie die Farbe
der im Touch-Bedienteil BT 800/801 bei den vier freipa- je freiparametrierbarer LED und den Zustand (leuchtet/
rametrierbaren LEDs (1) angezeigt wird dunkel bei Aktivierung der Funktion) parametrieren
(2] Die Funktion der freiparametrierbaren LED 4 wird auch

von der Betriebszustande-LED 4 (blau) im Gehauseober-
teil angezeigt.
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14.3.6 MB-LED-Anzeige

MB1 (sabotage)

Meldebereichs-LED-Anzeige des Touch-Bedienteil BT 800/801
(Bildschirmseite 3/4)

2.4.1.6 Parametrierung / BedienfAnzeigeteile / LCD-Bedienteile } MB-LED-Anzeige

’ﬁ Parametertabelle

1] BT 400 |Service-Bedient. 1 MEB 1 [Sabotage) 32 Meldebereiche el AT MB-LED-Anzeige von
1 BT 800 |Touch-BT 800 1 ME 1 [Sabotage] 32 Meldebereiche :LCD-BedienteiIe"
(1]
(1) In dieser Tabelle parametrieren Sie, welche Meldeberei-

che angezeigt werden (ab MB-Nr. und Anzahl der MB).
Die ersten 16 Meldebereiche werden in der Bildschirm-
seite 3 und weitere 16 in der Bildschirmseite 4 ange-
zeigt
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15 Inbetriebnahme
15.1 Anschluss

Zuerst missen Sie das Touch-Bedienteil BT 800/801 an den
entsprechend parametrierten com2BUS-Anschluss (siehe Para-
metertabellen LCD-Bedienteile/Allgemein) anschlieRen (siehe
Anschaltplan BT 800/801).

15.2 Einstellungen

AnschlieRend miissen Sie die notwendigen Einstellungen
im Einstellungsmentii des Touch-Bedienteil BT 800/801
durchfiihren.

Mo 20.01.14

AR

Extern scharf
reit

Unscharf

Einstellungsmenii des Touch-Bedienteil BT 800/801 starten

(1) Betatigen Sie lange (min. 5 s) die Esc-Taste, um ins Ein-
stellungsmeni zu kommen

1
I, TELENOT

I B Technik fiir Sicherheit

Code eingeben
(1 Jof:R:R:sQcl Nl oo
BEEnn
II-
3K

DA R N
EEnDERa
B I

Eingabe Freigabe-Code fiir das Einstellmenti

Bei geoffnetem Deckelkontakt ist der Bedienfreigabe-
1 Code immer 999999 (unabhangig von der Parametrie-
rung der EMZ)

Bei geschlossenem Deckelkontakt ist der Zugang zum
Einstellmeni Gber den Bedienfreigabe-Code mit Errich-
ter-Ebene (siehe Parametertabellen LCD-Bedienteile/
Bedienfreigabe-Codes) moglich. Adresse und Orientie-
rung kénnen jedoch bei geschlossenem Deckelkontakt
nicht verandert werden.

(2] Geben Sie den Bedienfreigabe-Code ein. Nach Ein-

gabe des korrekten Codes zeigt das Touch-Bedien-
teil BT 800/801 sofort die erste Seite des Einstellungs-
menus.
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Erste Seite des Einstellungsmeniis:

Einstellungen

Seite 1/2 .

Lautstadrke EMZ

Lautstarke
Taste

Helligkeit LCD

Adresse

Einstellung der Summerlautstarke bei Tastenbetatigung

Im Meni Lautstérke Taste konnen Sie Summerlaut-
starke bei Betatigung einer Taste des Touch-Bedien-

teil BT 800/801 einstellen, indem Sie die Funktion in der
linken Spalte wahlen (hellgrau hinterlegt) und in der
rechten Spalte den Einstellbalken nach links oder rechts
stellen:

1
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Einstellungen

Seite 1/2

Lautstarke Taste

Lautstarke
EMZ

Helligkeit LCD
Adresse

Energiesparmodus

Einstellung der Summerlautstarke bei Ansteuerung durch die

EMZ

o

Im Men Lautstirke EMZ konnen Sie die Summerlaut-
starke des Touch-Bedienteil BT 800/801 bei Ansteu-
erung durch die EMZ (z.B. Alarme, Stérungen usw.)
einstellen, indem Sie die Funktion in der linken Spalte
wahlen (hellgrau hinterlegt) und in der rechten Spalte
den Einstellbalken nach links oder rechts stellen.
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Einstellungen

Seite 1/2 . .

Lautstarke Taste

Lautstéirke EMZ . 06 .

Helligkeit
LCD

Eingangspannung: 13,2V

Adresse

Energiesparmodus

Einstellung der Helligkeit des LCD-Displays

Im Men Helligkeit LCD kénnen Sie die Helligkeit des
LCD-Display des Touch-Bedienteil BT 800/801 einstel-
len, indem Sie die Funktion in der linken Spalte wahlen
(hellgrau hinterlegt) und mit + oder - den Wert (max.
10) erhéhen oder verringern. Wenn sich die Helligkeit
nicht mehr erhchen I3sst, ist die Eingangsspannung zu
gering, deshalb wird sie hier angezeigt.

1
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Einstellungen

Seite 1/2 .

Lautstarke Taste

Lautstérke EMZ . 02 .

Helligkeit LCD

Adresse

Energiesparmodus Bitte BT 800 6ffnen

Einstellung der Adresse

Die Einstellung der Adresse ist nur bei offenem Deckel-
kontakt moglich.

Im Men( Adresse missen Sie die Adresse des Touch-
Bedienteil BT 800/801 einstellen, indem Sie die Funk-
tion in der linken Spalte wahlen (hellgrau hinterlegt)
und in der rechten Spalte mittels + oder — diese Adresse
wahlen, welche auch im Menii LCD-Bedienteile/Allge-
mein parametriert wurde.
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Einstellungen

Seite 1/2

Lautstdrke Taste .

Lautstarke EMZ Helligkeit LCD

Helligkeit LCD

Adresse

Einstellung des Energiesparmodus

Im MenU Energiesparmodus konnen Sie die Helligkeit
und die Zeit einstellen, indem Sie die Funktion in der
linken Spalte wahlen (hellgrau hinterlegt) und mit
+oder - den jeweiligen Wert erhohen oder verringern.
Helligkeit LCD - Helligkeit des LCD-Displays im Energie-
sparmodus (max. Einstellung des Meniis Helligkeit LCD).
Zeit [s] - Zeit in Sekunden, nach der das Touch-Bedien-
teil BT 800/801 in den Energiesparmodus wechselt.

Mit der Taste nach rechts (>) im Feld ,Seite” kommen Sie
auf die ndchste Seite des Meniis Einstellungen.

1
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Einstellungen

Sprache

Deutsch
English
Francais
Polski
Magyar

Einstellung der Menusprache

Im Men( Sprache kdnnen Sie die Sprache des Einstel-
lungsments des Touch-Bedienteil BT 800/801 einstel-
len, indem Sie die Funktion in der linken Spalte wahlen
(hellgrau hinterlegt) und in der rechten Spalte die
gewiinschte Sprache markieren (X).
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Einstellungen

Seite 2/2 . .

|Z| Querformat

|:| Hochformat

Helligkeit LED
Orientierung

Farbschema

Deckelkontakt Bitte BT 800 6ffnen

Einstellung der Orientierung (Quer- oder Hochformat)

Die Einstellung der Orientierung ist nur bei offenem
1 Deckelkontakt moglich.

(1] Im Menii Orientierung kdnnen Sie die Ausrichtung des
Displays entsprechend der Einbaulage einstellen, indem
Sie die Funktion in der linken Spalte wahlen (hellgrau
hinterlegt) und in der rechten Spalte das gewlinschte
Format (Querformat/Hochformat) markieren (X).

1
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Einstellungen

Seite 2/2

Orientierung .

Helligkeit

LED
Farbschema

Deckelkontakt

Einstellung der Helligkeit der externen LED 1 und 4

Im Men Helligkeit LED konnen Sie die Leuchtstarke
der externen griinen LED (1) und der externen blauen
LED (4) einstellen, indem Sie die Funktion in der linken
Spalte wahlen (hellgrau hinterlegt) und in der rech-
ten Spalte den Einstellbalken nach links oder rechts
stellen. Die weiteren LEDs werden immer mit maxi-
maler Leuchtstarke angesteuert, da es sich hierbei um
Sammel-Alarm oder Sammelstorung handelt.
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Einstellungen

Seite 2/2 .
y
N

Orientierung

Helligkeit LED Farbschema

Deckelkontakt

Einstellung des Farbschemas

Im MenU Farbschema kdnnen Sie die Hintergrundfarbe
des Touch-Bedienteil BT 800/801 einstellen, indem Sie
die Funktion in der linken Spalte wéhlen (hellgrau hin-
terlegt) und in der rechten Spalte das Rechteck mit der
gewunschten Hintergrundfarbe auswahlen.

1
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Einstellungen

Seite 2/2

Orientierung
Helligkeit LED Deckelkontakt

Farbschema

Anzeige Deckelkontakt geschlossen

®

®

Im Ment Deckelkontakt wird Ihnen der Zustand des BT
800-Deckelkontaktes angezeigt. Haken: Deckelkontakt
geschlossen, kein Haken: Deckelkontakt offen

Mit der Taste nach links (<) im Feld ,Seite“ kommen Sie
auf die vorige Seite des Meniis Einstellungen.

Mit der Taste Doppelpfeil kommen Sie in die Bedien-
ebenen zurtick
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15.3 Testmoglichkeiten
15.3.1 Fehlersuche
Fehlerbild 1:

Das Touch-Bedienteil BT 800/801 kann mit der EMZ nicht
kommunizieren und zeigt deshalb Stérung an. Zudem ist keine
Bedienung moglich.

Offline

1
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Anzeige:
B |con Storung ist aktiv (gelb blinkend)
m Displayanzeige: ,Offline“
B Betriebszustands-LED: Stérung aktiv

Bei diesem Fehlerbild ist die Adresse des Touch-Bedien-
teil BT 800/801 falsch eingestellt.

(1) Kontrollieren Sie die parametrierte Adresse (siehe: Para-
metertabellen LCD-Bedienteile/Allgemein).

(2] Stellen Sie die parametrierte Adresse im Touch-Bedien-
teil BT 800/801 ein (siehe: Einstellungen/Adresse).
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Fehlerbild 2:

Es ist keine Bedienung moglich.

Mo 20.01.14

AR

Es ist keine Bedienung moglich.

1
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Anzeige:
®m  Navigationspunkte in der Scroll-Leiste fehlen
B Texte der frei parametrierbaren LEDs fehlen

Bei diesem Fehlerbild ist die com2BUS-Schnittstelle des
Touch-Bedienteil BT 800/801 falsch parametriert, das Touch-Be-
dienteil BT 800/801 an der falschen com2BUS-Schnittstelle oder
nicht korrekt angeschlossen (Drahtbruch, A/B vertauscht usw.).

(1] Kontrollieren Sie die parametrierte com2BUS-Schnitt-
stelle (siehe: Parametertabellen LCD-Bedienteile/Allge-
mein)

(2] Parametrieren Sie die com2BUS-Schnittstelle, an der das

Touch-Bedienteil BT 800/801 angeschlossen ist, oder
schlieBen Sie es an die parametrierte Schnittstelle an.

e Kontrollieren Sie den Anschluss auf Drahtbruch oder
Vertauschung.
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Fehlerbild 3:

Die Helligkeit der Displayanzeige ist automatisch reduziert wor-
den und lasst sich im Menu Helligkeit LCD unter Einstellungen
auch nicht mehr erhéhen.

Einstellungen

Seite 1/2 . .

Lautstéarke Taste

Lautstirke EMZ . 06 .

Helligkeit
LCD
Adresse
. (1]
Energiesparmodus

Einstellung der Helligkeit des LCD-Displays

1
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Bei diesem Fehlerbild ist die Versorgungsspannung des Touch-
Bedienteil BT 800/801 zu gering, um die volle Helligkeit des
LCD-Displays zu realisieren.

(1) Kontrollieren Sie die Eingangsspannung des Touch-
Bedienteil BT 800/801

() Kontrollieren Sie, ob weitere stromintensive Verbrau-
cher auf der com2BUS-Schnittstelle den Einbruch der
Spannungsversorgung verursachen. Erhéhen Sie den
Adernquerschnitt der Spannungsversorgungsleitung,
falls auf dieser ein zu hoher Spannungsabfall entsteht
(siehe: Spannungsversorgung).
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15.3.2 Funktionspriifung
Vorgehensweise:

(1) Priifen Sie, ob die sich die Anzeige mit den Tasten ,Blat-
tern nach oben® oder ,,Blattern nach unten“ verandert.
Im Display mussen die aktuellen Zustande der Einbruch-
melderzentrale angezeigt werden.

N ] Taste: Blattern nach oben

] Taste: Blattern nach unten
v

(2] Priifen Sie mit dem Anzeigetest, ob alle externen
LEDs und das Display angesteuert werden. (Details
zum Anzeigetest finden Sie im Betreibermenti der
complex200H/400H)

1
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15.3.3 Funktionspriifung Deckelkontakt

Im Men( Deckelkontakt unter Einstellungen kénnen Sie die
Funktion des Deckelkontaktes testen.

Einstellungen

Seite 2/2

Orientierung

Helligkeit LED Deckelkontakt

Farbschema

Anzeige Deckelkontakt geschlossen

Im Ment Deckelkontakt wird Ihnen der Zustand des
BT 800-Deckelkontaktes angezeigt.

Haken: Deckelkontakt geschlossen,

kein Haken: Deckelkontakt offen
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16 Bedienung
16.1 Bedien- und Anzeigeelemente Bildschirmseite 2

Am Touch-Bedienteil BT 800/801 sind folgende Bedien- und
Anzeigeelemente vorhanden:

Mo 20.01.14 O
12:19

(3)

Bedien- und Anzeigeelemente Bildschirmseite 2

0@ ® ®© 0 6
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Umschaltung BT/AT-Menii
Icons

Frei parametrierbare Anzeige
Display-Anzeige

Ziffernblock

Bedientasten

Betriebszustande
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16.1.1 Umschaltung BT/AT-Menii 16.1.2 Icons

A @ ©) Anzeige zurlick 03 (3)
Ubersicht

&)
0o 0 BT-Anzeige Anzeige der Icons
: % @ AT 1-Anzeige @ Sammel-Alarm (aktiv: rot blinkend)
O . @ Sammel-Stérung (aktiv: gelb blinkend)
® AT 2-Anzeige
® Gehtest (aktiv: griin blinkend)
¥ ® ® Anzeige vor

B Icon Sammel-Alarm: Das Icon wird aktiviert (rot), wenn
ein Alarm (z.B. Einbruch, Sabotage...) ansteht

Umschaltung BT/AT-Meni
B Icon Sammel-Stérung: Das Icon wird aktiviert (gelb),

Mit den Doppelpfeil-Tasten ,Anzeige vor” bzw. ,Anzeige zuriick” wenn eine Storung (z.B. Netz- / Akkustorung, Stérung
schalten Sie zwischen der Ubersichtsanzeige, der BT-Anzeige des Touch-Bedienteil BT 800/801...) ansteht
(Bildschirmseite 2) und den AT 1/2—Anzeigen (Bildschirmseite ] o B

3/4) um. m Icon Gehtgst: Das Icon .Wll’d aktiviert (griin), wenn der
Die jeweils aktive Anzeige wird tiber das weiRe Quadrat Gehtest eingeschaltet ist

visualisiert.

Von der BT-Anzeige kommen Sie mittels der Doppelpfeil-Taste
»Anzeige zurlick” zur Ubersichtsanzeige (Bildschirmseite 1)
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16.1.3 Frei parametrierbare Anzeige 16.1.4 Display-Anzeige

Extern scharf
bereit

Mo 20.01.14

12:19

Unscharf

. Intern scharf

Display-Anzeige
Alarm

Die Display-Anzeige hat zwei Ebenen mit jeweils 32 Zeichen
(pro Zeile: 16), welche im Bedarfsfall automatisch umgeschaltet

Frei parametrierbare Anzeige werden. ‘ _

Abhangig von der Parametrierung und der Berechtigungsebene
Die frei parametrierbare Anzeige bietet Ihnen die Moglichkeit, kénnen unterschiedliche Dinge dargestellt werden:
unterschiedliche Zustande (z.B. Extern scharf, Unscharf, Intern o
scharf, Alarm ...) iiber 4 LEDs abzubilden. Die Funktion, der Text ®  Datum/Uhrzeit (im Ruhezustand)
und dlg Farbe d.er LEDs 5|.nd frei parametrierbar (Parametrie- m  Scharfungszustinde (unscharf / intern scharf / extern
rung siehe: Freiparametrierbare LEDs). scharf) aller Sicherungsbereiche (complex 200H: max. 1

Die Funktion der freiparametrierbaren LED 4 wird auch 5B, complex 400H: max. 8 SB)

von der Betriebszustande-LED 4 (blau) im Geh&useober-

; - B Anzeige aller ausgelosten Meldepunkte im Klartext (2
teil angezeigt.

Ebenen a 32 Zeichen)

B Anzeige des Betreibermeniis (z. B. Gehtest, MB sperren,
Notscharfung usw.)

B Anzeige des Errichterments (z. B. Riicksetzen, comlock
lernen, Einmannrevision, Signalgebertest usw.)

B Anzeige des Ereignisspeichers (2 Ebenen a 32 Zeichen)
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16.15
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®

Ziffernb

b
b

of
~
v

Ziffernblock

®

Taste Menli/Ziffer 1
Taste Reset/Ziffer 2
Taste Auswahl/Ziffer 3

Taste Escape

©® ® ®© o 6

Taste Enter

lock

Mit Hilfe des Ziffernblocks geben Sie Ziffern fiir unterschiedliche
Funktionen (z.B. Bedienfreigabecodes...) ein.

Taste Menii/Ziffer 1: Mit dieser Taste gelangen Sie in
das Errichter- bzw. Betreibermenii der EMZ (Details zum
Errichter- bzw. Betreibermenti finden Sie in der Techni-
schen Beschreibung der complex 200H/400H)

Taste Reset/Ziffer 2: Mit dieser Taste kdnnen Sie anste-
hende Alarme (z.B. Einbruchalarm, Sabotagealarm...)
zuriicksetzen (abhangig von der Bedienebene).

Taste Auswahl/Ziffer 3: Mit dieser Taste kdnnen Sie
innerhalb eines Mens eine Auswahl (z.B. Gehtest ein /
aus...) treffen

Taste Escape: Mit dieser Taste ist innerhalb eines Menus
ein Ricksprung moglich

Taste Enter: Mit dieser Taste bestatigen Sie eine Eingabe

1
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16.1.6 Bedientasten

2 @ Blattern nach oben
ME @ Blattern nach unten

a ® ® Unscharf

/Iil\ @ @ Intern scharf

/I_I\ © ® Extern scharf

Ccje ® Frei parametrierbare Taste

Bedientasten

Mit Hilfe der Bedientasten konnen Sie unterschiedliche Bedien-
vorgange vornehmen, welche von der Parametrierung der EMZ
abhédngen (Details zu den unterschiedlichen Bedienméglich-
keiten finden Sie in der Technischen Beschreibung der complex
200H/400H).

m Taste Blattern nach oben: Mit dieser Taste blattern Sie
bei mehreren Displayanzeigen (z.B. ausgeloste Melde-
punkte, Untermends...) nach oben

B Taste Blattern nach unten: Mit dieser Taste blattern Sie
bei mehreren Displayanzeigen (z.B. ausgeloste Melde-
punkte, Untermenis...) nach unten

B Taste Unscharf: Mit dieser Taste schalten Sie einen oder
mehrere Sicherungsbereiche unscharf (siehe Bedie-
nung)
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B Taste Intern scharf: Mit dieser Taste schalten Sie einen
oder mehrere Sicherungsbereiche intern scharf (siehe
Bedienung)

B Taste Extern scharf: Mit dieser Taste schalten Sie einen
E oder mehrere Sicherungsbereiche extern scharf (siehe
Bedienung)

B Frei parametrierbare Taste: Mit dieser Taste (Tasten-
druck langer als 3 s) konnen Sie unterschiedliche para-
metrierbare Funktionen (z.B. Uberfall...) auslésen. (siehe
Sabo/FP-Taste)

1
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16.1.7 Betriebszustinde LEDs

@ @ Betriebszustand (griin)
&)

e @ Sammel-Alarm (rot)
@

©) Sammel-Storung (gelb)

) entspricht der freiparametrierbaren LED 4
(blau)

Betriebszustande LEDs

Die Betriebszustande werden durch LEDs im Rahmen des Touch-
Bedienteil BT 800/801 angezeigt. Die Anzeige ist abhangig von
der Parametrierung (z.B. dunkel bei extern scharf...) des Touch-
Bedienteil BT 800/801 (siehe: Allgemein: Leuchtdioden)

B LED Betriebszustand: Diese LED zeigt den Betriebszu-
stand der EMZ an. Wahrend des Startvorgangs (nach
Neubestromung) blinkt sie

B LED Alarm: Diese LED zeigt den Alarmzustand (z.B. Ein-
bruchalarm..) der EMZ an

B LED Stérung: Diese LED zeigt den Stérungszustand (z.B.
Netzstorung...) der EMZ an

B LED blau: Diese LED zeigt die Funktion an, die der freipa-
rametrierbaren LED 4 zugeordnet ist
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16.2 Bedien- und Anzeigeelemente Bildschirmsei- Die dritte Bildschirmseite des Touch-Bedienteil BT 800/801
te3/4 zeigt die Zustande der ersten 16 Meldebereiche an, die vierte

Bildschirmseite die Zustande von weiteren 16 Meldebereichen.
Welche Meldebereiche und in welcher Anzahl angezeigt wer-
den, ist von der Parametrierung der MB-LED Anzeige (,Anzeige
Meldebereich 9 ab“und ,Anzahl MB“) abhangig (siehe MB-LED Anzeige).

B LED Meldebereichszustand: Diese LED (rot) zeigt an,
ob mindestens ein Meldepunkt dieses Meldebereiches
offen bzw. in Alarm steht

B Meldebereichstext: Hier wird der Meldebereichstext
angezeigt, welcher in der EMZ-Parametrierung hinter-
legt wurde

} B LED Meldebereich gesperrt/freigegeben: Diese LED
SRR HEEERREIES (gelb) zeigt an, ob ein Meldebereich gesperrt ist. Ist der
Meldebereich freigegeben ist die LED dunkel

B Taste Meldebereich sperren/freigeben: Mit dieser Taste
kénnen Sie den jeweiligen Meldebereich sperren bzw.
freigeben. Ob ein Meldebereich sperrbar ist, hangt von
der Parametrierung der EMZ und von der Berechti-

@ LED Meldebereich gesperrt/freigegeben gungsebene ab

Bedien- und Anzeigeelemente Bildschirmseite 3/4

®) Meldebereichstext
® LED Meldebereichszustand
@

Taste Meldebereich sperren/freigeben
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16.3 Bedien- und Anzeigeelemente Bildschirmseite 1

Mo 20.01.14
12:19

(@ Ubersicht Bildschirmseite 2
(2 Ubersicht Bildschirmseite 3

(3 Ubersicht Bildschirmseite 4

Bildschirmseite 1: Ubersichtsanzeige (keine Bedienung moglich)

Die erste Bildschirmseite des Touch-Bedienteil BT 800/801 ist
eine Ubersichtsanzeige. Sie zeigt in einer Ubersicht die Bild-
schirmseiten 2-4 an. Allerdings gibt es keine Bedienmoglichkeit
(z.B. Bedientasten, Ziffernblock usw.).

|
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Durch kurzen Druck auf den jeweiligen Bereich (1-3) gelan-
gen Sie direkt auf die entsprechende Bildschirmseite mit
Bedienmoglichkeit.
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17 Wartung und Service

17.1 Wartung durch den Betreiber
Standige Kontrolle:

m  Uberprifen Sie das Touch-Bedienteil BT 800/801 auf
mechanische Beschadigungen

m  Uberprifen Sie das Touch-Bedienteil BT 800/801 auf
festen Sitz

Reinigung:

Das Touch-Bedienteil BT 800/801 darf mit einem weichen und
leicht feuchten, aber nicht nassen Tuch abgewischt werden.
Als Reinigungsmittel eignen sich haushaltsubliche Glas-
reiniger wie Sidolin oder spezielle Reinigungstiicher fur
Computerbildschirme.
Bringen Sie fiir die Reinigung des Bildschirms das

1 Touch-Bedienteil BT 800/801 in den "Reinigungsmodus",
indem Sie den Bildschirm mit mindestens zwei Fingern
berlihren. Solange Sie mit mindestens zwei Fingern den
Bildschirm berlihren, wird die Eingabe unterdriickt.

1
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17.2 Wartung und Service durch den Errichter

Flihren Sie die Wartungsarbeiten mindestens einmal jahrlich
durch. Bei VdS-Anlagen ist unter Umstanden ein kiirzerer War-
tungszyklus vorgeschrieben.

17.2.1 Firmware-Update

Ein Firmware-Update ist Gber die eingebaute USB-Buchse (Micro
USB-B) moglich.

Notwendige Tools zum Firmware-Update
m  Kabel: USB-A zu Micro-USB-B (Art.-Nr.: 100071110)

B Software: Kein spezielles Softwaretool notwendig,
Firmware fur das Touch-Bedienteil BT 800/801 von der
TELENOT-Homepage downloaden

m PC
Durchfiihren des Firmware-Updates

Um das Firmware-Update durchzufiihren, missen Sie zunachst
das Gehduse 6ffnen (siehe Montage/Gehduse 6ffnen).

Entfernen Sie anschlieBend das Gehauseunterteil. Losen Sie
dazu die vier Kreuzschlitzschrauben (1). Die Torxschrauben (2)
diirfen nicht gelost werden.
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USB-Anschluss fur das Firmware-Update
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Laden Sie die Firmware (zip-File) des Touch-Bedien-
teil BT 800/801 von der TELENOT-Homepage und ent-
packen sie diese auf dem PC

Trennen Sie den com2Bus (Spannungsversorgung
und A/B-Leitung) zwischen EMZ und Touch-Bedien-
teil BT 800/801

Verbinden Sie PC und Touch-Bedienteil BT 800/801 mit
dem USB-Kabel (USB-A/Micro-USB-B)

Das Touch-Bedienteil BT 800/801 meldet sich als Mas-
senspeicher am PC an (vgl. USB-Stick) und die rote LED
(Sammel-Alarm) blinkt

Kopieren Sie die vorhandene Datei (BT _8x_xx.bin) vom
Massenspeicher (Touch-Bedienteil BT 800/801) auf den
PC (Sicherungskopie)

Loschen Sie die vorhandene Datei im Massenspeicher
(Touch-Bedienteil BT 800/801)

Kopieren Sie die neue Datei ,BT_8x_xx.bin“vom PC auf
den Massenspeicher (Touch-Bedienteil BT 800/801)

Ziehen Sie den USB-Stecker am Touch-Bedien-
teil BT 800/801 ab und schlieRen den com2BUS wieder
an

Im Fehlerfall blinken abwechselnd die rote LED (Sam-
mel-Alarm) und die gelbe LED (Sammel-Storung). In
diesem Fall mussen Sie den Update-Vorgang wieder-
holen oder die Sicherungskopie wieder auf das Touch-
Bedienteil BT 800/801 kopieren
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17.2.2 Checkliste

TELENOT
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Nr.

Titigkeit

durchgefiihrt

1

Uberprifen Sie das Touch-Bedienteil BT 800/801 auf mechanische
Beschadigungen

2 Uberpriifen Sie das Touch-Bedienteil BT 800/801 und den (Design-)Rahmen auf
festen Sitz

3 | Uberpriifen Sie die Displayanzeige des Touch-Bedienteil BT 800/801 durch die
,Blattern nach oben” bzw. ,Blattern nach unten Tasten“ bei unscharfer EMZ. Die
offenen Meldepunkte der EMZ miissen angezeigt werden (siehe Bedientasten)

4 | Uberprifen Sie die Scharf-/Unscharf-Schaltung durch Betétigung der zugehdrigen
Bedientasten, falls diese entsprechend parametriert sind (siehe Bedientasten)

5 | Uberpriifen Sie die Anzeige und speziell die Sammelanzeige-LEDs im Rahmen des
Touch-Bedienteil BT 800/801 mit der Anzeigetestfunktion (Details siehe Betreiber-
menu der complex 200H/400H)

6 | Uberpriifen Sie die Funktion des Deckelkontaktes mit Hilfe des Einstellungsmeniis
(siehe Funktionsprifung Deckelkontakt)

7 | Uberpriifen Sie den festen Sitz aller angeschlossenen Kabel und Leitungen und
deren Zugentlastung

8 | Uberprifen Sie die Spannungsversorgung des Touch-Bedienteil BT 800/801 mit
Hilfe des Einstellungsments ,Helligkeit LCD da dort die aktuelle Eingangsspan-
nung angezeigt wird (siehe Einstellungen/Helligkeit LCD)

9 | Reinigen Sie das Touch-Bedienteil BT 800/801 (siehe Reinigung)
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18 Demontage und Entsorgung
18.1 AuBer Betrieb setzen

Wenn das Gebrauchsende des Gerats erreicht ist, miissen Sie
(Errichter) es demontieren und einer umweltgerechten Entsor-
gung zufuhren. Vor der Demontage miissen Sie das Gerat auBer
Betrieb setzen.

B Gesamte Energieversorgung vom Gerat physisch tren-
nen

B Beiallen Varianten: Steuer- und Versorgungsleitungen

abklemmen
18.2 Demontage
18.2.1 Demontage BT 800 aP

(1] Offnen Sie das Gehause (siehe Montage/Offnen des
Gehauses BT 800 aP)

(2] Entfernen Sie alle an der Anschlussplatine angeschlos-
senen Leitungen

(3) Demontieren Sie das Gehauseunterteil durch Losen der
Befestigungsschrauben (umgekehrte Reihenfolge wie
Montage des Gehauses BT 800 aP)
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18.2.2 Demontage BT 801 uP

(1) Offnen Sie das Gehause (siehe Montage/Offnen des
Gehauses BT 801 uP)

(2] Entfernen Sie alle an der Anschlussplatine angeschlos-
senen Leitungen

(3] Demontieren Sie das Unterputzgehause durch Losen
der Befestigungsschrauben (umgekehrte Reihenfolge
wie Montage des Gehduses BT 801 uP)

18.3 Entsorgung

B Metalle verschrotten
B Kunststoffelemente zum Recycling geben

B Elektro- und Elektronikteile zum Recycling geben oder
TELENOT zurtickschicken

Das Gerat unterliegt der EU-Richtlinie 2002/96/EG
(WEEE). Als Besitzer dieses Gerats sind Sie gesetzlich
verpflichtet, das Gerdt am Lebensende getrennt vom
Hausmdll der 6rtlichen Kommune zur Entsorgung zuzu-
flhren. Fur die Riickgabe entstehen keine Gebiihren.

It
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19 Zubehor

19.1 Design-Rahmen DR 800 aP
Design-Rahmen fiir das Touch-Bedienteil BT 800 aP.

Mit diesem Design-Rahmen lasst sich das Bedienteil BT 800 aP
an die jeweilige Raumgestaltung (Innenarchitektur) anpassen.
Der vorhandene Abdeckrahmen wird gegen einen Design-Rah-

men getauscht.

19.1.1 Designvarianten

Den Design-Rahmen DR 800 aP gibt es in folgenden

Designvarianten:

Art.-Nr. Design

100076710 Granit schwarz
100076711 Edelstahl geburstet
100076712 Carbon silber
100076713 DB-703 eisenglimmer
100076714 RAL 9016 verkehrsweifd
100076715 RAL 9007 graualuminium
100076716 Holz

100076717 Wurzelholz

100076718 Bernstein rot
100076719 Alien griin

Abmessungen (BxHxT) 205x144x15 mm
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Design-Rahmen DR 800 aP

19.1.2 Montage

Entfernen Sie zunachst den Original-Frontrahmen (sie-
he: Montage/Offnen des Gehauses BT 800 aP)

Klipsen Sie den Design-Rahmen auf das Gehauseober-
teil

Der Original Frontrahmen wird nicht mehr benotigt
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19.2 Design-Rahmen DR 801 uP

Design-Rahmen fur das Touch-Bedienteil BT 801 uP.

Mit diesem Design-Rahmen lasst sich das Bedienteil BT 801 uP
an die jeweilige Raumgestaltung (Innenarchitektur) anpassen.
Der vorhandene Abdeckrahmen wird gegen einen Design-Rah-
men getauscht.

19.2.1 Designvarianten

Den Design-Rahmen DR 801 uP gibt es in folgenden
Designvarianten:

Art.-Nr. Design

100076730 Granit schwarz
100076731 Edelstahl geburstet
100076732 Carbon silber
100076733 DB-703 eisenglimmer
100076734 RAL 9016 verkehrsweil3
100076735 RAL 9007 graualuminium
100076736 Holz

100076737 Wourzelholz
100076738 Bernstein rot
100076739 Alien griin

Abmessungen (BxHxT) 234x173x3 mm
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Design-Rahmen DR 801 uP

19.2.2 Montage

Entfernen Sie zundchst den Original-Frontrahmen (sie-
he: Montage/Offnen des Gehiuses BT 801 uP)

Klipsen Sie den Design-Rahmen auf das Gehauseober-
teil

Der Original Frontrahmen wird nicht mehr benétigt
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19.3 Unterputzgehause fiir Einputzmontage UG
801 EP

Das Unterputzgehause flr Einputzmontage UG 801 EP dient
zur uP-Montage des BT 801. Das UG 801 EP ist mit einer Ran-
delschraube fiir die Feineinstellung des Sabotagekontaktes
ausgestattet.

Unterputzgehduse fur Einputzmontage UG 801 EP
19.3.1 Gerdatemerkmale UG 801 EP

B Material Stahlblech

®  Abmessungen Gehduse (BXHXT) 210x149x54 mm

B Gewichtca.0,95 kg
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19.3.2 Montage UG 801 EP

Detaillierte Hinweise fiir die Montage des Unterputzgehauses
finden Sie in der Technischen Beschreibung "Unterputzgehause
flr Einputz-/Hohlwandmontage UG 801 EP/HW".

Diese Beschreibung kdnnen Sie als registrierter Kunde der Firma
TELENOT auch von der TELENOT-Homepage herunterladen.
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19.4 Unterputzgehause fiir Hohlwandmontage UG  19.4.2 Montage UG 801 HW

801 HW Detaillierte Hinweise fiir die Montage des Unterputzgehauses
Das Unterputzgehiuse fiir Hohlwandmontage UG 801 HW finden Sie in der Technischen Beschreibung "Unterputzgehause
dient zur uP-Montage des BT 801 in Hohlwinden. Das UG 801 flr Einputz-/Hohlwandmontage UG 801 EP/HW".
HW ist mit einer Rindelschraube fiir die Feineinstellung des Diese Beschreibung konnen Sie als registrierter Kunde der Firma

Sabotagekontaktes ausgestattet. TELENOT auch von der TELENOT-Homepage herunterladen.

Unterputzgehduse fiir Hohlwandmontage UG 801 HW
19.4.1 Geratemerkmale UG 801 HW
B Material Stahlblech

B Abmessungen Gehause ohne Laschen (BxHxT)
210x149x55 mm

B Gewichtca. 0,95 kg
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20.1 Technische Daten BT 800/801

BT 800 [ 7802

Betriebsspannung

9V -32VDC (Im Regelfall 13,65 V DC liber com2BUS)

Stromaufnahme in Ruhe

ca. 30 mA bei 9 VDC; ca. 20 mA bei 13,65 V DC;
ca. 18 mA bei 30 V DC zzgl. 5 mA je LED (Betriebszustande-LED)

Stromaufnahme in Betrieb
(maximale Helligkeit)

ca. 400 mA bei 9 VDC; ca. 270 mA bei 13,65 V DC;
ca. 130 mA bei 30 V. DC

Sabotagekontakt

liber com2BUS zur EMZ

AbreilRkontakt

iiber com2BUS zur EMZ [-

Betriebstemperatur

-10 °C bis +55 °C

Lagertemperatur -30 °C bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit Max. 93 %
Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse Il
Schutzart IP30

Abmessungen (BxHxT)

205x144x35 mm 234x173x35 mm

Verkehrswei8 oder RAL 9007 graualuminium /

Farbe Design-Rahmen in unterschiedlichen Farben
Material ABS + Pa
Gewicht ca. 0,55 kg

Zulassungen / Anerkennungen

VdS Klasse C G 113069

TELENOT
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Artikelnummern Bedienteile

graualuminium

Variante BT 800 aP BT 801 uP

Bedienteil Rahmen

RAL 9016 RAL 9016 100076704 100076705

verkehrsweild | verkehrsweifl

schwarz RAL 9016 100076700 100076702
verkehrsweif3

schwarz RAL 9007 100076701 100076703

Artikelnummern Unterputzgehduse

UG 801 EP

100076750

UG 801 HW

100076751

20.2 Konformitatserklarung

Bendtigen Sie eine EG-Konformitatserklarung, konnen Sie diese
von der TELENOT-Homepage herunterladen, sofern Sie bei
TELENOT registriert sind.

C€ Fir dieses Gerat bestatigt TELENOT die Konformitat mit
der EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
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